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Enkel betjening av Brannmanspanel 

Ved brannalarm: 

Lokalisere hvor alarm er utløst og sjekk stedet.  

 Avstill summer - Summer i panelet blir stille 

 Avstill klokker - Alarmklokker / sirener blir stille 

 Tilbakestill - Brannalarmen blir tillbakestilt 
 

Hvis det er flere detektorer som har gått i alarm kommer knappen  
Alarms Queued til å bli synlig. 

Alarm informasjon - Hvis det er kamera eller tegninger ”koblet” til 
alarmen, kommer disse symbolene til syne: 

 
Information / Drawing 

 
Kamera 

Feil i systemet - Eksakt feilmelding vises på brannsentralen 

 Feil  

 Utkoblinger  

 


